@ Bedienungsanleitung i Digitale Zeitschaltuhr Astro [sc18.x4 easy/ 1704x4 easy/ SC28x3 pro4 / 1724x3pro4 /173113 easy]

thugomiiller

Anschlussbilder 1. Sicherheitshinweise 2. Erstinbetriebnahme
A A\ Einbau und Montage diirfen nur von einer ADig Schaltghrlvird im Pd@éh\/l(-)dus ausggliefert. Da§ Display ist aus.
= Elektrofachkraftirchgefiihrt werden! Anderenfalls| 2\ Driicken Sigie®/M-Taste Die Displayanzeige erscheint
% l_ l l besteht Brandgefahr oder die Gefahr eines elekt| /\ Die Schaltuhr ist mit dem aktuellen Datum, der Uhrzeit und der europaischen
4 Schlages! . Sommerzeitregel voreingestellt.
- te2soore A\ Nur an die auf dem Typenschild / der Schaltuhr | AStellen Sie die gewiinschte Sprache ri=F*dEasten ein und bestétigen Sie
- - angegebene Spannung und Frequenz anschlieB| . mitOK. (Hinweis: Mit dVrTaste kénnen Sie jederzeit einen Sehiitky
S . A\ Datum, Uhrzeit und Sommerzeifedgelotig mit dé-I+-Tasten einstellen und
/A Bei Eingriffen oder Anderungen an der Schaltuh{ /™. ils mOK bestiti
die Gaantie! _ jeweils mO bestatigen.
A 5 i . . . A\Fir die Astrofunktionalitat ist es im nachsten Schritt notwendig, dass Sie Ihre Position eingeben. \V=ftden
= A Die Schaltuhr ist so zu installieren, dass auBer | "Tasten zwischen deniOptnzZoméi Ao der AKoordi natenf.%XBestatigen S
%l_ﬂ D—l ll gz‘é\’iﬂrrr;:ﬂ:ihgr}:i:r:gIStrahlungd'eF“nkt'onn'cr,(Empfehlung: Positionseingabe mittels AZone#d)
X 9 ’ /A\Im nachsten Schritt wahlen Sie die nachstgelegene Zol=HsTingm aus bzw. die genauen Koordinaten Ihrg
Nt 28 -8 910 - a8 _ Standortes. Bestatigen Sie Auswahl nok.
- - AZuIetzt entscheiden Sie ob Sie die Astroschaltzeiten (oZreét\dftseits fiie ganze Woche aktivieren mochter
uswa AAstro vorprogrammiertit oder o ie i
A hl AA K p g d b S d
mchten (Auswahl AAstro nicht vorprogramrﬂOK—Tmsnetaﬁ.).
3. Technische Daten 4. Service 5. Bestimmungsgeméafie Verwendung 6. Batterie 7. Permanent
Anschlussspannung Siehe Gerat Hugo Miiller GmbH & Co KG Das Gerat ist zur Verwendung fiir folgende Aufgab APermanent Ein/ Aus
KontatwerkstoffL15V / 230V) AgSn@ KarstraRe@0 vorgesehen: Beleudigien im privaten und gewerblich 24 12 2612
Kontaktwerkst@fRV / 24V)  ANi DE-78054 VSchwenningen Bereich, StraRamd Schaufensterbeleuchtung, Steu DH:DD- 17200.
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529 +49 7720 80836 von Liftungen, Motoren, Pumpen, Anlagen und . CL
Umgebungstemperatur 30A6+55A www.hugmueller.de Anwesenheitssimulation etc.. Das Gerét ist ausschi 10 years © Perm OFA
Wirkungsweise 1BSTU zum Einsatz in trockenen Raumen geeignet. Das § powertesene
Verschmutzungsgrad 2 nicht geignet fur sicherheitsrelevante Aufgaben, wig
BemessungsstoRspannung 4 kV E Fluchttiiren, Brandschutzeinrichtungen etc.
Standard DIN EN 60730DIN EN 607267 2
CFL, ED Geeignet fiir moderne Leuchtmittgl — 1-4m
8. Tastenfunktion 9. Bedienhinweis 10. Weitere Einstellungen
M |1, wechsel vom Autoikdtodus in den Eingaedus. | A Gangreserve (ohne Netz): TRgi¥ betatigen, dq Meri-Punkt Hauptmen({ Anwendungen
4 |2. ZuruckFunktionHine Ebene zuriick) ADisplay schaltet ein. Programm Abfrage Programm| Abfrage Schaltzeiten / Abfrage Speicherplatz
- — - Mit der Tast ?  gelangen Sie in der — - - — - = -
1. Eingabéodus: Auswahimoglichkeischen X : X - - Programm Léschen Loschen der Schalt{it Sie haben die Mdglichkeiten alle Kanéle, einen K|
-+ verschiedenen Optionen ZP[:?UgCri\mmlerung immer einen Schritt / eine & 9 Programm einzelne Schaltzeiten zu lI6schen.
2. Elngab.eModus: Ver_andern der blmkend.en Stelle. A\ Am Schiuss einer kompletten Eingabe ersche Datum- Zeit Einstellungn| Einstellung Datum und Uhrzeit
1. Automak-Modus: Eiroder Ausschalten eines Kanall" Ende. Bestatigen sinde mit® wechseln Sie zd
zur nachsten programmierten Schaltzeit. _ Automatikodus zuriick. Sommerzeit Einstelunge] Sommerzeiteinstellungen
2. AutomatiModus: Tastendruck langer als 3 sec. = AAm Schluss mancher Eingaben kénnen Sie n
Permanentschaltung [-*+-Tasten zwisch@nde oderWeiter wahlen. |Sprache Einstellunge| Sprachauswahl
Bestatigen SWeiter mit del-Taste werden d
i 1. Aktivieren der Schaltuhr durch Betatigen einer de| ~ Daten ubernomn_jen und Sie wechseln zum A{Werkseinstellungen Einstellunge| Zuriicksetzeauf Auslieferungszustand
oK)/ (Ohne Netzspannung). < der Eingabe zuru?l<_. . Zahler Optionen | AnzeigelerBeriebsstunden und Schaltujgé@nal und fdieSchaltuhr gesam
5 |2- Bestatigen der Auswahl oder der Programmierun Ag_e|AuswahI/hB%s_tan%unghliud__ebwahrind dder d Sie konnen diSchaltuhr mit einerstélligen PHSode sperren. Diesen Code
Ebene tiefer). d;gzu?c;rggtlaoldeug rohne Ubernahme der 0 p|\ . code Optionen |kénnen Sie bearbeiten, @keén oder deaktivieren. Sollten Sie ihn vergesser
: wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
11 Funktionsubersicht 12 Symbolerklarung
o o 2 0 o4 On Kanal eingeschalt&rogrammierung EIN
I R I R |
= L.{ 1 T OfF Kanal ausgeschalt®rogrammierung AUS
6l 16
) A‘ 0B i QPem |Fur as aktuelle Datum ist eine Feri2atumSchaltung aktiv.
In, In
o ‘% G) Aktueller Schaltzustand beruht auf programmierter Standardschaltzeit
9:& B 30 (@ Akt. Schaltzustand beruht auf manueller Umschaltung des Programms und wird durc
8 A gespeicherte Programm bei derstén Schaltzeit geandert.
BFRAGE PTN-CODE @P Akt. Schaltzustand beruht auf manueller Umschaltung pedrizeétirhalten, bis manuell
NIERN X TRA- erm | zuriickgesetzt wird
gﬁgg“g ENDE Wochentage Montag ... Sonntag; im Progritodiisrzeigen Unterstriche an, welche
*Bei 2 Kanal- 1234881 |Wochentage akétisind.
Ausfithrung
N Astrofunktion: Akt. Schaltzustand beruht auf Sonreterrgefgang mit eventuell
M~ | programmierter Verschiebung
ﬁ Schaltuhr ist Uber PIN gesperriERigabe erforderlich
13. Schaltzeiten programmieren / Programmierung der Schmaltzeite 14. Astro Einstellungen
ASTROPROGRAMM EXTRAPROGRAMM PERMANENT sy to find
Zusétzlich zum Astroprogram (Astro- Pro Kanal steht e Eingabe
z:::a\lzewlen+.:Zzl:(:l;smah\:z‘:ellec‘: haben Sie einer Ferienzeit zur\/ler(ugung RSTRO ZONE Zone=Land KOORDINA|
Diese, so genannten Extra-Schaltzeiten, missen S‘ena;e?d’e t Qael
Sie vorab im Menu Optionen unter dem Punkt pesial e:‘v:um fg’r’{‘ﬁﬁ& == ==
Extra-Schaltzeiten aktivieren. Die Extra- oo 80 FERM -
- sind Standard ler permanent einzuschalten =
X (NEQD > KANAL A Extra-Schaltzsiten bieten Ihnen die Moglichkait | (7 C M EIN). o -}
| FANAL D > Ihr Astroprogramm um zusétzliche Schaltzeiten BREITE N
T 2u erweitern oder die Uhr als .normale”
e - 3 Wochenuhr zu nutzen. Nach Aktivierung finden € ygoe
=] Sie die Exira-Schaltzeiten in der Auswahl der ”:I: pe==vy
s £l | 2 L, Schaltfunktionen.
SONNENUNTERGRNG SONNENRUF GANG
ASTRO EIN NACHT AL RSTRO AU EXTRA £]] EXTRA AL PERMANET
A | 5 Al S 7-"A TAT ’Ai A
ASTROPROGRAMM: | . meme Pewey EEwy 000 0 e e o B8 o BT 0T IO
Die Astrofunktion bietet Ihnen die Moglichkeit - PLZ=Postleitzah L4 TLUNE] GMT
entsprechend dem ortsbezogenen Sonnenuntergang . 3 .. . ! . :I: —‘—
{fitro-EIN) bay. Sonnensiigeng (Asro-AUS) @[ FONTAG HONTAG | [HONTAG HON TAG FONTAG FONTAG _— 0 lo f
automatisiert Schaltzeiten zu programmieren. s oA 20 A oA On] oA i X o>
| yes YES YES YES YES YES i ; g
aiaaz || e asaz || lzisas ziizaz 24581 234382 q
.g DIENSTAG »
BLOCKPROGRAMMIERUNG: % . : i
Anhand der +/-Tasten konnen Sie fiir jeden @ YES L2, PliaslEmilE e - (@)
Wochentag wahlen, ob an diesem Tag geschaltet wird . L-34ssL
WA odey ob nicht geschaltet wird ,NEIN". Bestatigen 4 MITTHOCH MO
sie jeweils Ihre Auswahl mit OK. — JOMNERSTRG YES
FREITRG Y£S
.‘ SRMSTAG NO
VERSCHIEBUNG: B e - gaeye s CTITAE CAT
Bei Programmierung einer Astro-Schaltzeit wird Ihnen |%" Jur'nf“;'ﬂﬁ JUfé‘nimu SDP“WG Jﬂfgi:ﬂu Jﬂ.gimu JﬂlgiTRG
keine Uhrzeiteingabe angeboten. Stattdessen haben " 3 1 | -
Sie die Moglichkeit eine Verschiebung zu . O ”D !‘AJGW ”D, - ’fo Ny ”D
programmieren. Bsp.: Méchten Sie, dass 20 Minuten e —— —— = = — ——
nach Sonnen-untergang das Licht einschaltet, wahlen G ’9®33 STLA!,iDE ‘-_ITUGEQE, i (A 0 SILA’,QE ST%DE
Sie bei der Programmierung der Astro-Einschaltzeit bei [:J | . [ - . A
Verschiebung eine Zeitverschiebung von 20 Minuten. h ’DQ ﬂﬂ ﬂﬂ 100 2 ﬂﬂ ﬂﬂ
Py d234s¢ 1234567 227440 d234a87 42344
MINUTE PIINUTE PIINUTE PIINUTE
oA Dm‘\} DA OFA]
2% L ME: S
z ﬁ .
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@B Instruction Manual i Time switch Astro [SC18.x4 easy/ 1704x4 easy/ SC28x3 pro4 / 1724x3pro4 /173113 easy] =hu gomu Iler

Comection diagram 1. Safety instructions 2.Initial operation
A The installation and assembly of electrical equip AThe time switch is delivered in-sledp the display is switched off.
— A r 4 ¢
Q must be only carried out only by a skilled Persor /A Press%/M-button to wake it up.
S l—ﬂ l l Ot_her\:wse fire danger or danger of an electric SN A\ The current date and time is already programmed and European daylight savings time is activated.
S exists! ASeIect the desired language by préiFirtguttons and confirm it by pre@;j»(@emark: By presng/ou move one
— t2s f ,ﬁ A\ Connect theupply voltage/frequency as stated or{ _ step backwards from the current position)

product label! A\If required, date, time and daylight savings time mode can be adjusted ald-¥ppitessirand a subsequent
A\ Warranty void if housing opened by unauthorise Aconﬂrmatlon witk,

T . . Wten using the astro function it is obligatory to enter the geographical position of the place of the installa
A 8 4 The electronic ciraui is protected against a wide) ™ cho0q -l U t t o n s Z 6 e e Bebrieqip ahdes aCvardindtés (| ongitude and
l‘ﬂ n l l : p g may _ choice agaiwith%. (Tte easiest way is choosing defreecripcodew i t h iZendimemie) A
4 5
L N

external influences exceethaelimits . . N .
AEnter the nearest zip code ogebgraphical coordinates/=fbuttons and confirm WKth
/A\Finally, you can activate the fsdgram for the whole week (no offset) yf i r mprepgo giir Aasmmeod o
choose AAstro not prepr ogr amnfendton latesin the gragrarmnmng imenu.d
complete the initial operations confirm your choicKuott e

1 2 3 == 8 9 10 ==

2 channels

3. Techrualdata 4. Service 5.Intended use 6. Battey 7. Permanent
Supply voltage See device Hugo Miller GmbH & Co KG The device fits for the particular use of the following APemanenON/ OFF
Contact mater{afL5V / 230V) AgSn@ KartraR@0 lllumination of private and industrial areas, street ar| o4 12 26. 12
Contact mater{aRV / 24V) AgNi DE-78054 VSchwenningen window lightening, regulation of a_\ir conditioning, fluy UE:UU- 12 =y
Type of protection IP 20 to DIN EN 60529 +49 7720 80836 motors, pumps, plants and machinesfi@s to : " b
Permitted ambiet temperatur 3 0 A é + 5 5 A e huomueller.de simulate presence etc. _ 10 years © Perm OF
Mode of aation 1BSTU WWW.UGMUETer.C Operate the device in a dry room only! The installat] powertesene
Degree of contamination 2 be in accordance with the instruction manual. The g
Rated surge voltage 4 kv E not qualified for security relevant tasks such as emg
Standard DIN EN 60730DIN EN 607207 doors, fire protection equipment 2
CFL, LED Ideal for modern lamps — Tam
8. Key function 9. Handling advice 10.Additional adjustments

M |1.To access the Enteode from the automatide. Menu Main meny Application

i |2. Torevertto the beginning of the currentm@nb. AThe time switch is programmable without e Program query Program | To query the programming steps and remaining memory locations

Deletion of switching time(s). The program for all channels, single channg
programming steps within on channel can be deleted.

_ powessupply after pressing%£M -button.
ATo revert one step or one level back while i
. EntefMode pres *
1. Automatimnode: To switthe channel ON or OFF until AAfter completion of a ¢smenu confirming en
thenext programming step occurs. . will return the device into the autemadie.  [Summertime Adjustment Adjustment of the daylight saving time mode (ON/OFF)

2. Automatimode: A push longer thanc3 seermanent | AWith=F¥- the choice changes framd to
continue . By confirmirgpntinue the time

1. To adjust the flashing digit. Program delete Program

= & 2. To scroll through a choice

Date - Time Adjustment| Adjustment of date and time

switching status h A Language i i
9 switch retumns to the beginning of the ¢suig| - o0 Adjustment Choice of languages
_ menu. -
ok)/M|1.To activate the time switch when operated without pg /AWhen confirming end before completion, th|~actory Defaults Adjustment| Reset tdhe state of delivery. .
supply. switch returns to the autormatide without | counter Optios Displays the hour counter and pulse counter for each channel and the tim
% |2. To confirm the selectithe entered data. saving the entered data. itself.

The time switch can be locked Withgit PINCode. The code can be adjusted

PIN- Code Optiors activated and deactivated. If you have forgotten the Code please call cus
11 Menu overview 12.Symbol legend
L L On Channel is switched ON
888'"{ 16 |_=| PROGRAN | [AZJUSTHE)  [OPTIONG | [END I:J OF  |Channel is switched OFF
| [ Ise [ |ss| [T - - N -
DnA‘ OnB | / | | | | | QP |Forthecurrenttd® t he fiholiday programo / fiperm
) | ® === - 5 - 0D

G) Standard programming step

98 30

[

{@ Current state is based on a manualideeThe state will be cancelled with the next progi
step.

{@Perm Currenstate is based on a manualrigerfie state is permanent until terrdinaaeual.

Days of the week Monday, Tuesday, ... Sunday;
The underscores indicate if the program is active for the days above.

**At 2 channel-
version

<&~ |Astro function: Current state is based on a sunrise or sunset taking iniptariynadjnsted Off

ﬁ IThe time switch is locked; to unlock the device the PIN has to be entered.

13.New program 14. Astraadjustment
ASTROPROGRA EXTRAPROGRAM PERMANENT sy to find
TR h aes e | Snepenmaen by e ASTRD ZONE_|zone-couyy  [CODRDIRA
switch for a non-"Astro lighting-application”. {noliday function) for each [ 1] L
You have to activate the "extra switching times” channel is possible. '_='==_
within the menu Options. During the desired period
wookly program (O OFF). Aner achvating | e ncton o vl o = =
* [TEW ) | [CHANNEL Rl the “ain switching time" it will be offered within e oleact m i oo Q -]
> T the programming menu "new program". or on (perm on), T
- lcrmarecy > LATITUDE
|
N £ o |
FL : ‘ @ gg
% SUNGET SUNRISE %I%
NIGHT O [RSTRO OFF E£XTRA DN EXTRR O PERMANED ge ‘ ‘
A A A
st ] 1
@ =g
ASTROPROGRAM: N ______ [ _ _____ I _______ B ___ . [ | | B — - B8 e 5T #.
The astro function allows you to switch the whole year F . ‘ o [ o ) ZIP ABZZIP = 2ip code TIME 20N cwr
trough in relation to sunset and sunrise, e.g. for ¥ 3 npt 1 o1
illumination purposes (astro-ON with sunset and astro- B MONDAY TONIAY FON DAY MON IAY MONTAY HONTAY 2 Lon | l
OFF with sunrise) E] oA oA oAl O7A A A 6 L =
YES YES YES YES YES YES i 3
Sz3assz s23assz s23assz s23s3sz s234381 234382 1
.B TUE5TAY
BLOCK PROGRAMMING: + o Pc 15. Programming WREC (1)
Activation or deactivation of the weekday (1...7) on YES
which the switching time should happen. Withe the +/- AZAALAL
keys you can change from avtivate “yes" to deactivate 2 WEDNESIAY MO
“no”. Confirm ech day with OK. &
[+] THURSIRY  YES
FRIDAY Y¥s
' SATURBARY  NO
OFFSET: z ¥ m GUNTAY GUNTAY GUNTAY GUNTARY GUNTAY GUNTAY
While programming an astro program step there will be @ U LLLF L U LE Ut Ut D UMD
no daytime (hh:ss) suggested. Instead of this you have A —t — il o il — 1
the possibility to enter an offset. E.G. if you like to . N ’(D . NGO i b A
switch on the light 20 minutes before sunset you have s = ': = e
to enter an offset of minus 20 minutes while 5] HOUR HOUR. gy 10 HOUR 10UR
programming astro ON. E] - . - . v i = . e |
”JU 8 ‘Ul g *UU 8 gHH -0 -
[ 1334367 1234307 PRSP 2343 z3aas 16. Programming viBluetooth (1)
PINUTE 1INUTE PINUTE PMINUTE
WA ™A oA A o e e
23 5 5 e 260416
] m i I G55 &
-2l 30 §
_____ S T )
; Sl
AR )
Y
y|
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(P Mode d’emploi i Interrupteur horaire AStro [Sc18.x4 easy/ 1704x4 easy/ SC28x3 pro4 / 1724x3pro4 /173113 easy]

thugomiller

AnschlussHiler 1.Instructions de sécurité 2. Erstinbetriebnahme
A AL installation et le montage ne doivent étre effe AA sa fourniture, I'interrupteur horaire est a I'état de veille, I"afficheur est etteint.
T par les éledtiens! Sinon il y a danger d’incendie | A\Actionner la toucM pour activerppareil.
% l—ﬂ l l d"électrocution. ALa date et I"heure correspondent a la regle européenne pour |"horaire d”été.
‘3 1503 b A\ Strictement respecter les indications de tension ASéIecFionner le langage souhaité avec les {=Frottesalider avék. (Remarque:Avec la tolMheous pouvez toujo
LN fréquence mentionnées sur la plaque d’identité! | . revenir un pas en arriere)
- AA ; ) . . ASi nécessaire sélentier la date, I'heure et la régle pour Ihoraire d"été avec I-freuckadisier en actionn0qt
ucun droit de garantie en cas de manipulations| P X . . . . . R e
modifications de I'appareil. A?our réaliser la fonction as}ro, '.I est,necessawe de donmeolg positc t ue L1 e .o(priétieﬁr@deq)pstall)u
< A B AL . . ficoor donn ®essklecioantas aved Ies‘ft.ml-ﬁasvallder en_actlonan(Recommandatlon:
3 L'interrupur est & installer de telle fagon quecice| positionmae n t | Eai de) de | Eoption AZone
] l_ﬂ n—l l l ne soit pas soumis aux rayonnements perturbatg /A Sélectionner bede postalpproprié avec les toud=ftsou introduire les coordonnées exactes de votre positior]
= pouvant nuire & sa fonction. )
I _ Valider aecO.
&’ 12889000 A\ Pour finir, vous décidez si vous souhaitez déja activer les heures de commutation astronomiques (sans ¢
- - Il a semaine re renuiie)i onu AsAis twous souhaitez programn
mment ult®rieur (s®I ec férmimez |dmnisetem marcpeces prassant eoeghé o g
3. caractéristiques 4. Service 5. utilisation prévue 6.Battay 7. Permanent
Supply voltage See device Hugo Miller GmbH & Co KG The Qevi_ce fits for the p_articula_r use of the following APermanerMarchd Aret
Contact mater{atLl5V 230V) AgSnO2 KarlstraRe 90 lllumination ofiyate and industrial areas, street and 4 12 26.12
Contact materl2V / 24V) AgNi DE-78054 VSch . window lightening, regulation of air conditioning, flu ey ]
- chwenningen ; 08:00 12:00
Type of protection IP 20 to DIN EN 60529 +49 7720 80836 motors, pumps, plants and machinery as well as to "
Permitted ambiet temperatur 3 0 Aé + 5 5 A www.hugmueller.de simulate presence etc. 10 years © Perm UF
Mode of oeration 1BSTU WA Augmueter.c Operate the device in a dry room only! The installat| power reserve
Degree of contamination 2 be in accordanath the instruction manual. The devi
Rated surge voltage 4kV E not qualified for security relevant tasks such as emg
Standard DIN EN 60730DIN EN 60727 doors, fire protection equipment
CFL.LED Ideal for modern lamps —
8. Fonction des touches 9. Notes de service 10.Autres réglages
Menu Menu P
M |1 Passage du dmautomatique au mode entrée de don principal Applications
= |2 Fonction un pas en arriere ARéser\Le de marche (Herssion): Actionner lgProgramme demande Programre | Heures de commutation / nombre de pas de programme
1. Mode entrée de données: Sélection de plusieurs opti lOU_Cf[d"K /M pendant une seconde, |"affiche Programme effacer b Permet d effacer le programme sur tous les canaux, ou sur un seul canal
— = |2. Mode entrée de données: déplacement de la positior] active. , rogramre | eg pas de programme.
dignotante. ALg touchc permet d"avancer ou de reculs ) -
— — - — _ d’un pas dans la programmation. Date - Heure Réglages | Programmation dedate et de I"heure
l.Modi:1 §ut0mathue. Marche/arret d,un canal jusqu’a | Afi” est visualisé a la fin d’une entrée de - - _ i i _ _
prochaine commutation programmee. données. Validim avec pour revenir au [Heure d éte Réglages | Réglage de I'horaire éiéver
2. Mode automatique : Touche actionnée plus de _ mode automatique.
3 secondes = état permanent AA I’aide des toucH=I+ passer dén a Langage Réglages |Choix du langage
continuer et valider ave® pour revenir a
; l'entrée des données. _|Réglages usine Réglages | Remise a zero, c’astiire retour & |"état de livraison
ok /M |1.Activer I'interrupteur en actionnant la touche pendan A'—fj‘ sélectiofin pendant I"entrée des donné Compteur ) Affichage des heures de marche et du nombre de commutations pour chd
plus de 1 seconde (appareitteosion) dédenche le passage au mode automatiqus P Optiors | 4¢fichage du total de I'interrupteur horaire
% |2. Valider la sélection ou la programmation. données ne sont pas enregistrées L interrupteur horaire peut &tre verrouillé graced® PIN dechiffresCe code
PIN- Code Optiors | peut étre modifié, activé ou désactivé. En cas d’oubli ou de perte de ce ¢
notre service apreésnte.

98 30
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HEURE D

[ASTRD
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NGU

**At 2 channel-
version

11 Sommaire des fonctions 12.Légende des symboles

0 6 12 10 24 On Canal marche
R SR I S

__I‘SBL.{ 16 |_=| PROGRANM | [REGLAGES| [OPTIONG | [FIN I:J ofF Canal arrét

€ 28— P pe | u daté est activé pour la date actuell

DnA‘ OnB | ‘/ﬁ | | | | | QPem |Un prgramme vacances ou daté est activé pour la date actuelle.
e ) —= —- — = —= ‘a 2 P :
N Q L état actuel est basé sur un horaire de commutation standard.

9

L état actuel est issu d"une commutation manuelle. Cet état sera modifié par le prog
prochaine commutation.

{@Perm

L état actuel est basé sur une commutation manuelle. Cet état sera modifié par la pr
manuelle.

1234567

Jours de semaine |l undi é di manche; I es

Fonction astro: L"état actuel est basé sur le soleil couchanaeeclé@vantuellement un
décalage programmé.

L’interrupteur horaire est verrouillé; la connaissance du PIN est indispensable pour d
I"appareil

13.Programmer une commutation

14. Astraéglage

15. Programmation avd&C (1)

16. Programmation avétuetooth (1)

Eoiom

0nB

WWWwW.

(1) Options

hugo-mueller.de

BA SC18x4easy SC28x3pro4 MP;de,en,fr,it1 23756 - 2019.07V04


http://www.hugo-mueller.de/

